文水县人民医院门诊住院综合楼及医技住院楼工程
答疑文件(1)
	序号
	问题
	答复

	1
	医技住院楼装饰装修工程：

(1)第75项中项目编码没有按顺序编：如002
到004；

(2)第79项中工程数量为空。
	⑴按清单编号；
⑵取消第79项。

	2
	医技住院楼医用气体系统工程：

(1) 第29、30项中没有项目名称；
(2) 第31项中没有项目特征。
	⑴同项目特征；
⑵铝合金组合终端。

	3
	医技住院楼消火栓系统工程：

(1)第21项中压力表没有项目特征。
	压力表Y-100、表弯管、表考克

	4
	医技住院楼给排水工程：

(1) 第40、41项中项目编码没有按顺序编：如010到012；
(2) 第65、69、70、72、73项中没有项目特征。
	⑴按清单编号；

⑵同项目名称。

	5
	门诊住院综合楼建筑工程：

(1) 第49项中没有工程数量；

(2) 在措施项目清单计价表中、第2项中没有工程数量；
(3)在措施项目清单计价表中、第1、16、20项中补充项目编码为重复。
	⑴第49项的数量为12.8吨；
⑵、⑶取消“措施项目清单计价表（二）”中的所有项目和数量，投标单位在“措施项目清单计价表（一）”中自主列项和报价。

	6
	门诊住院综合楼给排水工程：
(1)第38、39、41项中没有项目特征。
	同项目名称

	7
	门诊住院综合楼医用气体工程：

(1) 第19、20、21项中项目编码没有按顺序排；

(2) 第22、23项目中没有项目名称；
(3) 第24项目中没有项目特征。
	⑴按清单编号；
⑵同项目特征；
⑶铝合金组合终端。

	8
	门诊住院综合楼电气工程：

(1)第86项中没有项目特征。
	同项目名称

	9
	门诊住院综合楼空调水工程：

(1)第46项中没有工程数量。
	取消

	10
	门诊综合楼地下室消火栓系统：

(1)第8项中没有压力表的项目特征。
	压力表Y-100、表弯管、表考克

	11
	土建清单、装饰装修清单中

(1)措施项清单计价表(二)在电子版中没有工程量，在招标文件的清单中有；
(2)在电子版中均有补充工程量清单项目及计算规则，而在招标文件的清单中没有此补充工程量清单项目及计算规则。
	⑴取消“措施项目清单计价表（二）”中的所有项目和数量，投标单位在“措施项目清单计价表（一）”中自主列项和报价。⑵取消“补充工程量清单项目及计算规则”。

	12
	第20页1.3条：措施项目清单评审项目在招标文件中未列明。
	明确措施项目评审项（医技住院楼）：
1、夜间施工费


2、二次搬运费


3、冬雨季施工


4、大型机械设备进出场及安拆费


5、脚手架

	13
	措施项目加权合成值中拦标价的措施费占70%，那拦标价中措施费是否一并公布？
	否

	14
	第8页3.1.3商务部分主要内容与第60页商务部分格式在内容、顺序上有些不同，以哪个为准？
	以前者为准 

	15
	投标报价使用表格1-1～1-18还是2-1～2-20？
	使用1-1～1-18

	16
	商务标部分电子版是否只要Excel格式？
	是

	17
	第19页中总报价评价分：是以报价打分，还是以(总报价-不可竞争费)打分？
	报价

	18
	请明确开、竣工日期。
	计划开工日期：2010年10月18日。

	19
	工程量清单1、2册中医技住院楼、及门诊住院综合楼的以下项目：不锈钢栏杆、GRC栏杆、塑钢门、管道井钢门、楼宇对讲门、入户防盗门、地下室钢门、塑钢推拉窗、塑钢平开窗、不锈钢窗、不锈钢门及通风道均同时给出了材料暂估单价表及专业工程暂估价表？是否有误，请明确？
	全部取消；“其他项目清单与计价汇总表”中，暂估价和专业工程暂估价两栏中的金额全部取消。
在“第2冊”和“第3冊”中同样全部取消。

	20
	工程量清单1、2册中医技住院楼及门诊住院综合楼两个单项工程的专业工程暂估价表中的金额完全一致，是否有误，请明确？
	同上一条，全部取消。

	21
	1、 该项目对使用哪种预算软件有无要求？

2、 投标单位是否需报电子文件？

3、 请明确使用何时何地的材料指导价？

4、 是否使用商品混凝土？


	1、不要求软件，但报价必须符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)工程量清单和合同文件的有关条款进行编制。
2、是
3、文水县城乡建设局关于发布《文水县城2010年6月份建施工程材料指导价格》的通知。
4、现场搅拌。

	22
	医技住院楼：

 （一）土建部分：

1、装饰装修工程清单第79项清单无工程数量，请明确？
	（一）土建部分：
1、第79项取消；

	
	（二）安装部分：

1、电气：

清单总说明中说弱电系统工程量不包括十一、十二层及屋顶机房，意思是这部分不在招标范围内？
2、空调水：

清单总说明中说DN≤100为镀管，螺纹连接，而清单中DN70、DN80、DN100的却是写的沟槽连接，以何为准？
	（二）安装部分：
1、十一层十二层及屋顶机房因图纸缺失，故未能统计工程量；
2、以清单描述为准；

	23
	门诊住院综合楼：
 （一）土建部分：

  1、带形基础无垫层项？

2、砌体加钢筋没有工程量？

3、请明确外墙、内墙、地面、顶棚变形缝做法？

4、满堂基础模板有项没量但是砼部分没此项？

（二）安装部分：

1、空调水：清单总说明中说DN≤100为镀管，螺纹连接，而清单中DN70、DN80、DN100的却是写的沟槽连接，以何为准？
	（一）土建部分：

1、“独基下基础垫层”清单量改为238.96m3，包括条基下垫层清单量。
2、砌筑加固筋12.8t。

3、详见图纸；

4、取消；

（二）安装部分：

1、以清单描述为准；

	24
	补充说明1
	1、 所有建筑工程清单，取消“措施项目清单计价表（二）”中的所有项目和数量，投标单位在“措施项目清单计价表（一）”中自主列项和报价。
2、 所有装饰装修工程清单中，取消“材料暂估单价表及专业工程暂估价表”所有项目和数量。

3、 “其他项目清单与计价汇总表”中暂估价和专业工程暂估价两栏中的金额全部取消。

	25
	补充说明2
	部分材料暂定价格（或其它要求）明细另行发出。


                                山西景宏建设工程项目管理有限公司
                           2010年9月27日
